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VYHLASKA
ze dne 4. Fijna 2022,

kterou se méni vyhlagka &. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdgjSich pfedpist

Ministerstvo zdravotnictvi v dohodé s Ministerstvem $kolstvi, miade¥e a télovychovy a Ministerstvem prace a socialnich véci
stanovi podie § 108 odst. 2 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve

Znéni zakona & 320/2002 Sb., zékona &. 274/2003 Sb. a zakona ¢&. 362/2003 Sb., (dale jen »Zakon") k provedeni § 7 odst. 1
zakona:

Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizenl a provozoven pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb. a vyhlasky &. 465/2016 Sb., se méni takto:

1.V § 12 odst. 1 se za slovo ~pobytu* vkiadaji siova ,déti a".
2.V § 12 odst. 2 vété tfeti se za slovo .Pro” vkiadaji slova ,déti a*,
3.V § 18 odstavec 2 zni:

»(2) Provoz zafizeni pro vychovu a vzdéldvani a provozoven pro vychovu a vzdélavani se zastavi v pfipadé, Ze tfi
dny po sobé jdouci klesne minimalni teplota vzduchu v téchto prostorech pod hodnotu uvedenou v pfiloze &. 3 k
teto vyhlasce.".

4.V § 18 se odstavec 6 zruduje.

5. V pfiloze €. 1 bodé 4 se na konci véty druhé doplfiuji slova , : zajistit moZnost myti noénikii pod tekouci pitnou studenou
nebo teplou vodou véetné dezinfekce v prostoru provozné nebo prostorové oddéleném od prostoru uzivaného détmi*,

6. V pfiloze ¢. 3 tabulka €. 1 véetna nadpisu zni:
»Tabulka &. 1: MnoZstvi pfivadéného venkovniho vzduchu v uéebnach a t&locviénach a mnoZsivi

odvadéného vzduchu v §atnach a hygienickych zafizenich v zafizenich pro vychovu a vzdélavani a
provozovrach pro vyehovu a vzdalavani:

Typ prostoru f']rlvadeny venkovni vzduch [m3.hod Odvadéng vaduch {m3.hod'1]
Uéebny 20 na 1 dit&/Zaka

Télocvicny 20 na 1 dité/zéka

Satny 20 na 1 dité/zaka

Umyvarny 30 na 1 umyvadlo

Sprchy 150-200 na 1 sprchu

Zachody 50 na 1 kabinu,25 na 1 pisoar

7.\ pfiloze &. 3 tabulka &. 2 véetna nadpisu zni:

s1abulka €. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudéni a relativii vinkosti vzduchy

Typ prostoru Teploty Rychlost proudéni Relativni vihkost —‘
tg min [°C] tg max [°C] va [m.s-1] rh [%]
Ucebny, pracovny,
mistnosti uréené k 20 28 0,1-0,2 30-65
dlouhodobému pobytu
| T€locvitny 17 28
Satny 18 28
Sprchy 21 -
Zachody 17 -
_|Chodby 17 . _ g | j ]




Kontrolu teploty vzduchu v prostotach s
nesmi umistovat na stény s okny
minimalné 1 m nad Grovni podlahy.”.

pobytem Ize zabezpeéit pomaoci nasténnych teplomeérd.

Teploméry se
a stény vystavené pimému dopadu sluneéniho zafeni a musi

byt umistény
(o1
Uéinnost

Tato vyhlagka nabyva Uginnosti dnem jejiho vyhlaseni.

Ministr zdravotnictvi:

prof. MUDr. Valek, CSe., MBA, EBIR, v. r.



